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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU
Potskie CENTRUM

Laboratorium Badania Wod AeneoTTA
09-402 Plock ul.Kolegialna 20 %

Tel/fax: (24) 367-26-34 BADANIA
adres e-mail: hkl plock(@psse.waw.pl AB 630

www.plock psse.waw.pl

' Data

* | sporzqdzenia
Sprawozdanie z badari nr : LS W/600/797/2018 sprawozdania:

* nr sprawozdania zgodny z (ID) kedem laboratoryjnym probki 9 czerwiec 2018

) 7

| Egz. N/ )

Probka:

(1D} kod laboratoryjny: LSW/600/797/2018

Data rejestracji: 2018-06-06

Ocena stanu: brak uwag =
Pobierajgcy: HKN PSSE Sochaczew

Zleceniodawca:

Nazwa : Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

Adres: 96-300 Sochaczew, Traugutta 18

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: SOCH/57/58/18

Miejsce/adres pobrania prébki: Rybno, ul. Parkowa 3

Punkt poboru probki: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofornia po uzdatnieniu
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Rybno

Data pobrania prébki: 2018-006-06

Data rozpoczecia badari: 2018-06-06

Data zakoriczenia badan fizykochemicznyclt: 2018-06-06
Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych: 201 8-06-09

Odstepstwa od badari i badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypetnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badar nr : LSW/600/797/2018

e sprawozdania zgodny z kodem lahoratoryimym probii

Wyniki badan fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka Norpa racedurs Wynik™"
badawcza ’
! Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 641 (pH=7,7 pomiar po
Siltracji prébki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,59+0,09
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO 10523.2012 7,340,/
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) uSiem PN-EN 27888. 1999 51016
5 Zapach (N/4) “ LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
6 Smak (N/A) ue LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05
Osoba autoryzujgea wyniki badar fizykochemicznyeh mgr inz. Hanna Szezesna /o AL CSLEL
Wyniki badar mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik ™"
badawcza
I Ogdna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN IS0 6222:2004 0 (nie wykryto)
w I ml (A), jik
2 Liczba bakterii grupy coliw 100 ml (4 ), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykrvto)
12441:2017-04
3 Liczba bakterii E. coli w 100 mi (A), jtk PN-EN 1SO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)

124+A41:2017-04

A

Osoba autoryzujqca wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski g

" - (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane met daynieakrcdylowang
** - Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nicuwzgledniajacy tapu poboru probek.

Winike badania odnoszq sie wylgeznie do badanej prébli Sprawozdanie = badai nie moze byé kopiowane bez zgody lahoratorium inaczej, jak tylke w calvsei,
Zatwierdzajgey: mgr Tomasz\Szpotmiski

111

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypetnieniu informacje chronione
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POWIATOWA STACJA 0O 1204
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA R
W PLOCKU PCA
Laboratorium Badania Wod Vo
09-402 Plock ul Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 367-20-34 BADANIA
adres e-mail: hklplocki@psse. waw.pl AB 630

www.plock.psse.waw.pl

" Data
. | sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/798/2018 | SpranvaRatia
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probhki | 9 czerwiec 2018
\
| Egz. A /17D)

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/798/2018

Data rejestracji: 2018-06-06
Ocena stanu: brak uwag
Pobierajqcy: HKN PSSE Sochaczew

Zleceniodawca:
Nazwa : Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

Adres: 96-500 Sochaczew, Traugutta 18

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: SOCH/57/58/18

Miejsce/adres pobrania prébki: ~ Rybno, ul. Diuga 11

Punkt poboru prébki: Szkola Podstawowa - kran w kuchni
Pochodzenie probki wodociqg publiczny Rybno

Data pobrania prébki: 2018-06-06

Data rozpoczecia badan: 2018-06-06

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2018-06-06
Data zakonczenia badan mikrobiologicznych:  2018-06-09

Qdstepstwa od badait i§ badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VI z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/798/2018

nr sprawozdania zgodny z kodem laboratorynym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

Norma/procedura

Lp Nazwa oznaczenia Jednostha Kt Wynik™*

! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 8+2 (pH=77 pomiar po
Siltracji probki)

2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,56+0,09

3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) -- - PN-EN ISO ] ()523,:201'2 7,3+0,1

4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) uSlem PN-EN 27888:1999 47946

5 Zapach (N/A) »s LSC/PB24-0-0 wyd. I: 201 ] akeeptowalny

6 Smak (N/A) LSC/PB24-0-0 wyd. I: 201 ] akceptowalny

7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,07+0,01

M

Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna jl’t g ot LCELLEA

Wyniki badan mikrobiologicznych

Lp Nazwa oznaczenia ™ Norma/ procedura Wynik ™"
badaweza
1 Ogdina liczba mikreorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 0 (nie wykryto)

w [ ml (A), jtk

2 Liczba bakierii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)
12+41:2017-04

3 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:20]4- 0 (nie wykryto)
12+A41:2017-04

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski ( (_/
N
(&

- (A) - oznaczenic wykonywane metody akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane me| 0 a ntieakredytowang
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajgcq etapu poboru probek.

Zatgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock ul Kolegialna 20
Telffax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl.plocki@psse.waw.pl

www.plock psse.waw.pl

LCOULI0f

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 630

.f/; 9 A

=

Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/799/2018

* sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryjnym probki

! Data
| sporzgdzenia
| sprawozdania:

i 9 czerwiec 2018

| Egz. 1 7/~

Probka:

(ID) kod laboratoryjny:

Data rejestracji:

Ocena stanu:

Pobierajqcy:
Zleceniodawca:
Nazwa :

Adres:

LSW/600/799/2018
2018-06-06
brak uwag

HKN PSSE Sochaczew

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, Traugutta 18

Opis probki wg protokofu pobrania nr: SOCH/59/60/18

Miejsce/udres pobrania probki:  Nowa Wies,

Punkt poboru probki:

Pochodzenie probki

Data pobrania probki:

Data rozpoczecia badan:

Stacja Uzdatniania Wody - hydrofornia po uzdatnieniu
wodocigg publiczny Nowa Wies

2018-06-06

2018-06-06

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2018-06-06

Data zakonczenia badan mikrobiologicznych:  2018-06-09

Odstepstwa od badan i badania brak

niezgodne z wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIH z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/799/2018

nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

Strona 2

Lp Nazwa oznaczenia * Jednostka NoHpiGGedusa Wynik™"
badawcza
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISQ 7887: 2012 61 (pH=7.7 pomiar po
Siltracji prébki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN [SO 7027-1: 2016 0,43+0,07
3 Stezenie jonow wodoru (pH) (4) - PN-EN IS0 10523:2012 7,3+0,1
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) uSiem PN-EN 27888:1999 49816
5 Zapach (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
6 Smak (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-1SO 7150-1: 2002 0,10+0,01
Osoba autoryzujgea wyniki badar fizvkochemicznych mgr inz. Hanna Szezesna iJ[ ore €L A
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia ™ Norma/ procedura Wynik ™"
badaweza
! Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN SO 6222:2004 0 (nie wykryto)
w I ml (A), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w [00 mi (4), jtk PN-EN IS0 9308-1:2014- 0 (nie wykrvto)
124 A41:2017-04
3 Liczba bakterii E. coliw 100 ml (A), jtk PN-EN IS0 9308-1:2014- 0 (nie wykrvio)

12+41:2017-04 =
Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznych; mgr Tomasz Szpotariski g‘{] 1 <
V4
4 ni:s}kr

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowana; (N/A) - oznaczenie wykonywane meto

/-

ylowang

" - Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajgcg etapu poboru probek.
f

|
Wyniks hadania odnoszq sip wylgeznie do badane; probki Sprawozdanme = badai nie moze byé koprowane he:z zgady labdfatorium macze, jak tylko w caloser

Zatwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotariski

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn. 25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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POWIATOWA STACJA J004/2048
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA r .
W PEOCKU PCA

Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock ul Kolegialna 20

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJL

>

Tel/fax: (24) 367-26-34 BADANIA
1 e L s / —
adres e-mail: hld.plock@psse waw.p AB 630
www.plock psse.waw.pl
| Data
: | sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/800/2018 | sprawozdania:

nr sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratorynyn probki

9 czerwiec 2018

Egz.

/

A

;7

?

P

Probka:

(ID) kod laboratoryjny:

Data rejestracji:

Ocena stanu:

Pobierajqcy:
Zleceniodawca:
Nazwa :

Adres:

LSW/600/800/2018

2018-06-06

brak uwag

HKN PSSE Sochaczew

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, Traugutta 18

Opis probki wg protokolu pobrania nr: SOCH/59/60/18

Miejsce/adres pobrania probki:
Punkt poboru probki:

Wezyki, 58a

Stacja Paliw - kran w lazience

wodocigg publiczny Nowa Wies

Pochodzenie probki

Data pobrania probki:

Data rozpoczecia badan:

Data zakoriczenia badani fizykochemicznych:

Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych:

Odstepstwa od badaii i badania
niezgodne  wymaganiami

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0

2018-06-06

2018-06-06

2018-06-06
2018-06-09
brak

Wydanie VIl z dn.25.03.2016

Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badar nr : LSW/600/800/2018

nrsprawozdania zgodny = kodem laboratoryinym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

Norma/procedura

Lp Nazwa oznaczenia Jednostha Wynik""
badawcza ’
I Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 6x1 (pH=7,7 pomiar po
filtracji prébki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,310,035
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - PN-EN ISO 10523:2012 7.3+0,1
4 Przewodnos¢ w temp. 25 °C (4) uS/em PN-EN 27888:1999 50046
5 Zapach (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 201 ] akceptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011 akeeptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/i PN-ISO 7150-1: 2002 <0,05
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznyeh mgr in, Hanna Szezesha i3z Sou oy
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik "
badaweza
I Ogéina liczba mikroorganizmow w 22 -+/- 2°C po 72k PN-EN ISO 6222:2004 24[15:37]
w il mi (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 mi (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)
12+A41:2017-04
3 Liezba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)

[2+A41:2017-04

-
Osoba autoryzujgea wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski g/ / R/
[}

"\
\\ U
edkredytowang

u poboru probek.

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodg akredytowany; (N/A) - oznaczenie wykonywane mcl(fd ni
" - Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong (p=95%, k=2) nieuwzgledniajgcq eta

Wyniki badania odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki Sprawozdanie z badan nie moze hyé kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calogel,

Zatwierdzajgey: mgr Tomasz Szpotariski

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelinieniu informacje chronione
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Lolel el DL
POWIATOWA STACJA 20041204%
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

PoLskit CENTRUM
AKREDYTACSH

©

BADANIA

Laboratorium Badania Wéd

09-402 Ptock ul Kolegialna 20
Telffax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock.psse.waw.pl

Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/801/2018 sprawozdania:

*ar sprawozdania zgodny z (1D) kodem laboratoryinym probki

| Data
| sporzqdzenia

. 9 czerwiec 2018

|
)

| Egz. X /¢ 9]

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/801/2018

Data rejestracji:

Ocena stanu:

Pobierajgcy:

Zleceniodawca:

Nazwa :

Adres:

2018-06-06

brak uwag

HKN PSSE Sochaczew

Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, Traugutta 18

Opis probki wg protokofu pobrania nr: SOCH/61/62/18

Miejsce/adres pobrania probki: — Zlota, 514
Punkt poboru probki: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofornia po uzdatnieniu

Pochodzenie probki

wodociqg publiczny Zlota

Data pobrania pribki: 2018-06-06

Data rozpoczecia badani: 2018-06-06

Data zakoiiczenia badan fizykochemicznych: 2018-06-06

Data zakoviczenia badan mikrobiologicznych:  2018-06-09

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badar nr : LSW/600/801/2018

nr sprawozdania zgodny z kadem laboratoryjinym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia " Jednostha Normalprocedura Wynik™"
badawcza
! Barwa (A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 7+2 (pH=7.8 pomiar po
filtracji probki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,91+0,15
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - PN-EN ISO 10523:2012 7.3+0,/
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (A) uSlent PN-EN 27888:1999 47246
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd. I: 2011 akeeptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akeeptowalny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,20+0,02
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizvkochemicznych mgr ini. Hanna Szczesna /’/ YA gsiiea
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik "
badaweza
I' Ogéina liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN IS0 6222:2004 0 (nie wykryto)
w ! ml (4), jti
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)
12441:2017-04
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)

124 A41:2017-04

/

\

Osoba awtoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

o
* - (A) - oznaczenic wykonywane metody akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane m ‘lf;/&ieﬂkrcdymwmla
" - Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzona (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajach gtapu poboru probek.

Waniki hadama odnoszq si¢ wylgeznie do badanes probki Sprawozdanie z badai nie moze byé kopiowane bez zgody ldboratorium inaczej, jak tvike w calosci.
7S¢ Wylg 7] f 2 2 JAk ]

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIII z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacje chronione
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POWIATOWA STACJA AT Lol UL
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ' PCA
W PLOCKU
PoLskie CENTRUM
Laboratorium Badania Wod AL
09-402 Plock ul. Kolegialna 20 %
Tel/fax: (24) 307-26-34 BADANIA
\————
adres e-mail: hid.plock{@psse.waw.pl AB 630 _"th
www.plock psse.waw.pl @U
| Data
. | sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/802/2018 | sprawgzdania:
* nr sprawezdania zgodny z (1D) kodem laboratoryinym probki 1 9 czerwiec 2018
‘ s &
| Egz. /L"j7‘

Prébka:
(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/802/2018
Data rejestracji: 2018-06-06

Ocena stanu:

Pobierajgcy:
Zleceniodawca:
Nazwa :

Adres:

brak uwag

HKN PSSE Sochaczew

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, Traugutia 18

Opis probki wg protokolu pobrania nr: SOCH/61/62/18

Miejsce/adres pobrania probki:

Punkt poboru prébki:

Pochodzenie probki
Data pobrania probki:

Data rozpoczecia badari:

Erminéw, 10B
Sklep spozywezy - kran w skiepie

wodociqg publiczny Zlota
2018-06-06

2018-06-06

Data zakoriczenia badaii fizykochemicznych: 2018-06-06

Data zakonczenia badan mikrobiologicznych:  2018-06-09

Odstepstwa od badani | badania brak

niezgodne z wymaganiami

Zalgceznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.25.03.2016 Po wypelnieniu informacye chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/802/2018

ne sprawozdania zgodny z kodem laboratorynym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Normlracedira Wynik™"
badawcza i
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 S&1 (pH=77 pomiar po
Siltracji prébki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,70£0,11
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (A) 2 PN-EN ISO 10523:2012 7.3+0,1
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4) uS/em PN-EN 27888:1999 48546
5 Zapach (N/A) -- LSC/PB24-0-0 wyd. I 201! akceptowalny
6 Smak (N/A) -- LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny
7 Amonowy jon (A) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,05+0,01
Osoba autoryzujgea wyniki badan fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szczesna il g
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik ™"
badawcza
I Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 0 (nie wykryto)
w L ml (A), jtk
2 Liczba bakterit grupy coliw 100 ml (4), jtk PN-EN 150 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)
12+A1:2017-04
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 (nie wykryto)

12441:2017-04

Osoba autorvzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

0 A_

elodgPn uErcdylowunq
7}clapu poboru probek.

" - (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang;, (N/A) - oznaczenie wykonywarie 1
** - Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) nieuwzgledniajg

Wantki badania odnoszq sig wylgeznie do badaney probki Sprawozdanie z badai nie moze hyc kopiowane bez zeody laboratorium inaczey, jak tvtko w caloicr
1 NI¢ wyig 5 : A o JAR )

Zatwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotariski
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