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Ogloszenie 0 zamoéwieniu: 1609403732

Gmina Rybno dzialajgc jako Zamawiajacy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Obnizenie poziomu niskiej emisji i
poprawa jako$ci powietrza poprzez wymiang¢ urzadzen grzewczych w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno” w odpowiedzi na zapytania do
SIWZ jednego z oferentéw wyjasnia :

I

1.

Kotly na pellet:

Zamawiajacy w Opisie Technicznym opisuje budowe¢ urzadzenia - kotla,
wskazujge na konkretne rozwigzanie konstrukcyjne takie jak: pojemno$é wodna
kotla, sprawnos¢, temperatura spalin, wymaganie tzw. zwezki Venturiego, ktore
to nie s3 skorelowane z systemowym ograniczeniem emisji substancji
szkodliwych do atmosfery i tym samym nie przekladaja si¢ na osiggnigcie
zamierzonego efektu ekologicznego, a zatem ich zdefiniowanie jest
nieuzasadnione z punktu widzenia celu programu objetego dofinansowaniem.
Ponadto s3 one sprzeczne z ustawa PzP oraz licznymi wyrokami KIO w tego
typu sprawach Wiodacy producenci kotléw na biomas¢ uzyskuja wysoka
sprawnos¢ (na poziomie ponad 90%) przy zastosowaniu urzgdzen o powierzchni
wymiennika, pojemnos$ci wodnej, temperatury spalin oraz sprawno$ci kotla
znacznie ponizej wspélczynnikéw wymaganych przez zamawiajgcego w
specyfikacji technicznej. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopusci
wprowadzenie zmiany SIWZ poprzez rezygnacj¢ przez Zamawiajacego z tak
precyzyjnie postawionych wymagan odnos$nie parametréw kotléw na biomase i
jednoczesnie dopusci kotly na pellet, spelniajace wymogi zadania, posiadajace 5
klase wg  PN-EN 303-5:2012 oraz potwierdzenie spelnienia
dyrektywy ECODESIGN (Ekoprojektu) ?

W celu zrealizowania zatozent dotyczacych redukcji emisji spalin oraz na podstawie
rozeznania wérod producentéw kottdw, zamawiajacy dopuszceza kotly na pellet, spelniajace
wymogi zadania, posiadajace 5 klasg wg PN-EN 303-5:2012 oraz potwierdzenie spenienia
dyrektywy ECODESIGN i aktualnych certyfikatow na instalowane w projekcie zrodla ciepta

2. Prosimy o potwierdzenie, ze zakup i montaz wkladéw kominowych jest po stronie

Wilasciciela Obiektu.

Zakup i montaz wkladu kominowego lezy po stronie Wykonawcy

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga montazu sterownika

pokojowego do instalacji kotla na pellet.
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Zamawiajgcy wymaga montazu sterownika pokojowego.

4. Czy Zamawiajacy wymaga montaz modulu internetowego w kazdej instalacji
kotla na pellet?

Zamawiajacy wymaga montaz modulu internetowego w kazdej instalacji kotla na
pellet.

5. Czy Zamawiajacy wymaga montazu czujnika temp. zewnetrznej do kazdej
instalacji kotla na pellet?

Zamawiajgcy wymaga montazu czujnika temp. zewnetrznej do kazdej instalacji kotta
na pellet.

6. Czy Zamawiajacy dopusci podlaczenie kotla do komina rury stalowy czarng
przylaczeniowy, gr 2 mm?

Zamawiajacy dopuszcza podigczenie kotla do komina zgodnie z projektem.

II. Kotly gazowe:

1. Prosimy o dopuszczenie do realizacji inwestycji kotlow gazowych o wigkszych
mocach niz wskazane w dokumentacji projektowej, przy zalozeniu, ze Wykonawca
na I Uruchomieniu ograniczy moc kotla do wymaganej w projekcie budowlanym tj.
21 kW, 25 kW, 30 kW.

Zamawiajacy dopuszcza, pod warunkiem, ze zamawiajacy poswiadczy, Ze ograniczono
moc oraz zapewni, Ze ograniczenie mocy nie wptynie na prace oraz efektywno$¢ kotta a
tym samym spetniane normy emisji oraz sprawnosci.

2. Czy w przypadku montazu kotla o0 mocy np. 24 kW z ograniczeniem mocy do 21 kW,
Zamawiajacy dopusci montaz komina przez $cian¢ zewnetrzng.?

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Zamawiajgcy dopuszcza montaz komina
przez $cian¢ zewnetrzng przy ograniczeniu mocy pod warunkiem wczesniejszego
ustalenia zmiany w stosunku do projektu z inwestorem oraz zapewnienie odbioru
instalacji przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

3. Po czyjej stromie jest przygotowanie opinii kominiarskiej koncowej ( po
zamontowaniu kotla), Wykonawcy czy Mieszkanca?

Wykonanie ostatecznej opinii kominiarskiej znajduje si¢ po stronie Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, Zze dostawa gazu plynnego do 1 uruchomienia kotla
gazowego jest po stronie Mieszkanca.

Tankowanie gazu do 1 uruchomienia kotta gazowego znajduje si¢ po stronie mieszkanca,
jednakze zamawiajacy nie dopuszcza odebrania robdt budowlanych przed kompletnym
uruchomieniem pieca gazowego.
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5. Czy Zamawiajacy wymaga w przypadku kotléw gazowych montazu sterownika
pokojowego?

Zamawiajgcy wymaga montazu sterownika pokojowego modulacyjnego.

6. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy nie wymaga montazu czujnika temp.
zewnetrznej, a jedynie mozliwosci podlgczenia do kotla. Ewentualny koszt zakupu
czujnika jest po stronie Mieszkanca.

Zamawiajgcy wymaga montazu czujnika temperatury zewnetrznej.

7. Prosimy o potwierdzenie, Ze w zakresie Wykonawcy nie jest dostawa i montaz
modulu internetowego w zakresie instalacji kotla gazowego.

Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu modutu internetowego

8. Prosimy o potwierdzenie, Ze koszty zwigzane z przegladami kotléw gazowych wg.
wymagan PRODUCENTA pokrywa Wia$ciciel- Uzytkownik kotla.

Koszty przeglagdow kotléw gazowych wedtug wymagan producenta lezg po stronie
Wykonawcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze Stacja uzdatniania wody (do napelnienia instalacji
c.0. nadmieniona w projekcie) nie jest w zakresie Wykonawcy, a Mieszkarica.

Zamawiajgcy nie potwierdza. Po stronie wykonawcy znajduje sie zapewnienie
wszystkich niezbednych potaczeni zgodnych z wymaganiami zawartymi w DTR
instalowanego zrodla ciepla(wymagania co do jakosci wody jaka instalacja powinna
zosta¢ napelniona (PH i twardosc).

10. Prosimy o potwierdzenie ze zasobniki na c.w.u. maja byé emaliowane z 1
weZownicy, z anod3 magnezows, a podane pojemnosci zbiornikéw s3 warto§ciami
minimalnymi i Wykonawca moze zastosowa¢ zbiorniki o wi¢kszej pojemnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zainstalowanie zbiornikdw wigkszych niz zaktadane w projektach ,
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem instalacji i Zamawiajacym . Dopuszcza sie montaz
zasobnika c.w.u. emaliowanego z 1 wgzownica, z anodg tytanows.

11. Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej wskazuje zawér trzydrogowy DN25 z
silownikiem. W ktérym miejscu ma by¢ montowany ten zawér? Czy Zamawiajacy
dopusci kotly, ktére posiadaja zabudowany zawér 3 drogowy wewnatrz kotla?

Zgodnie z projektem i DTR instalowanego Zrodia ciepta.

12. Czy Zamawiajacy dopusci zawoér 3 drogowy o mniejszej §rednicy niz DN25?

Dopusei, jesli wykonawca oswiadezy ze instalacja bgdzie funkcjonowaé w sposéb
prawidlowy
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13. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopusci do realizacji wklady kominowe
montowane w szachcie kominowym: jedno$cienne odprowadzajacy spaliny, a zasys
powietrza be¢dzie odbywal si¢ wolng przestrzenia pomi¢edzy wkladem kominowym
spalinowym, a $ciang szachtu kominowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby instalacja ukladu powietrzno-spalinowego wykonana
zostala zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz sztukg budowlana,
zapewniajgc poprawne, bezpieczne i stabilne dziatanie kotta gazowego.

14. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu tylko jednego
kotla gazowego dwufunkcyjnego o mocy 21 kW?

Potwierdzamy. Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu jednego kotta gazowego
dwufunkcyjnego o mocy 21 kW

15. Prosimy o wyjasnienie jak ma wyglada¢ kontrola efektu ekologicznego w
wykonanych instalacjach gazowych? Czy kontrola efektu ekologicznego ma byé na
kazdej instalacji?

Wyliczenia efektu ma nastgpié poprzez:

ilo$¢ zamontowanych urzadzen razy max. moc zainstalowanych urzadzen + 5%. do daje nam
wartos$¢ wyjsciowg do wyliczenia efektu ekologicznego zgodnie z KOBIZE

Kontrola efektu ekologicznego ma si¢ odbywac¢ na kazdej instalacji wykonanej w ramach
projektu

II1. Panele Fotowoltaiczne.

1. Czy Zamawiajacy dopusci panele fotowoltaiczne o wigkszej mocy wraz
ze zmniejszeniem ilosci moduléw z zachowaniem minimalnej mocy poszczegélnych
instalacji?

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang , przy czym wymaga si¢ aby stosowane panele
posiadaly wszystkie niezbedne certyfikaty .

W zwigzku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcow do zapiséw SIWZ w zadaniu .
,,Obnizenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakosci powietrza poprzez wymiane urzadzen
grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno”
i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego z dnia 08.02.2021r. informujemy,
iz termin skladania ofert zostaje wydtuzony do dnia 23.02.2021r. do godziny 09.30 .

givorski



